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l 1. INTRODUCAO |

A qualidade da agua fornecida aos seus consumidores é uma preocupacdo constante do

Municipio de Condeixa-a-Nova. Com o objetivo de assegurar o controlo da agua distribuida
aos seus Clientes sdo realizadas analises com o intuito de verificar o cumprimento dos

requisitos de qualidade estabelecidos no Decreto-Lei n.© 69/2023

Esta legislagdao tem como premissa avaliar a qualidade da agua na torneira do consumidor.
Neste sentido foi elaborado um Plano de Controlo da Qualidade da Agua, PCQA, para o ano de
2024, que mereceu a aprovagao por parte da entidade competente - Entidade Reguladora dos

Servicos de Aguas e Residuos - ERSAR.

A legislacdo atual refe que é obrigacdo da Entidade Gestora a publicacdo trimestral, dos
resultados obtidos nas anadlises de demonstracdo de conformidade, acompanhados de
elementos informativos que permitam avaliar do grau de cumprimento das normas de
qualidade constante no anexo I, do D.L. N.© 69/2023.

No presente documento, por cada zona de abastecimento e por cada parametro, sdo
apresentados: O valor paramétrico; o valor minimo e maximos obtidos; niumero de anadlises
superiores ao V.P.; percentagem de analises que cumprem a legislacdo; niumero de analises
agendadas e realizadas e a respetiva percentagem de andlises realizadas.

Os documentos apresentados poderdo ser usados para o referido fim, publicagao trimestral.

E, também, enviada informacdo adicional, compilada, para a totalidade das zonas de

abastecimento, apresentada em seguida.
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Compilacao dos parametros pesquisados durante o 3° trimestre de 2024, no
abastecimento em baixa, pelo Municipio de Condeixa-a-Nova.

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Analises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) superiores | Cumprimento Anali

VP Unidade Minimo Maéximo VP doVpP Previstas |Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100% 12 12 100
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100% 12 12 100
Desinfetante residual — mg ClI2/L 0,1 1,0 0 — 12 12 100
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 5 5 100
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 5 5 100
pH 26,5 e <9,5 E. Sorensen 6,9 8,1 0 100% 5 5 100
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 91,9 113 0 100% 5 5 100
Cor 20 mg PtCo/L <5,0 <5,0 0 100% 5 5 100
Turvagdo 4 UNT 0,23 0,35 0 100% 5 5 100
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100% 5 5 100
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 0 - 5 5 100
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100% 1 1 100
Aluminio 200 ug AllL 84 84 0 100% 1 1 100
Aménio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100
Antiménio 10 ug/l Sb - - - - 0 0 N.A
Arsénio 10 ug/l As - - - - 0 0 N.A
Benzeno 1,0 pg/l - - - - 0 0 N.A
Benzo(a)pireno 0,010 ug/L <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100
Boro 1,5 mg/l B - - - 0 0 N.A
Bromatos 10 ug/l BrO; - - - 0 0 N.A
Cadmio 5,0 ug/l Cd - - - - 0 0 N.A
Calcio mg CallL 13 13 0 — 1 1 100
Carbono Orgénico Total - mg/l C - - - — 0 0 N.A
Cianetos 50 ug/l CN - - - - 0 0 N.A
Cloretos 250 mg/I Cl - - - - 0 0 N.A
Cloritos 0,25%/0,70 mg ClO2/L <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100
Cloratos 0,25%/0,70 mg CIO3/L 0,16 0,16 0 100% 1 1 100
Chumbo 10 ug Pb/L <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100
Cobre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100
Crémio 50 ug CriL <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100
1,2-Dicloroetano 3,0 [l - - - - 0 0 N.A
Dureza Total - mg CaCO3/L 42 42 0 - 1 1 100
Ferro 200 ug Fe/lL 16 16 0 100% 1 1 100
Fluoretos 1,5 mg/l F - - - - 0 0 N.A
Hidrocarbonetos Aromaticos <0,005 (Maior | <0,005 (Maior o
Policiclicos (HAP): 0.10 bolL LQ) LQ) 0 100% ! !
Benzo(b)fluoranteno - ug/L <0,005 <0,005 0 - 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno —- ug/L <0,002 <0,002 0 — 1 1 100
Benzo(ghi)perileno ug/L <0,004 <0,004 0 — 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L <0,004 <0,004 0 — 1 1 100
Magnésio — mg Mg/L 2,4 2,4 0 — 1 1 100
Manganés 50 g Mn/L <10 <10 0 100% 5 5 100
Potassio s/ alter. anormal mg K/L 1,9 1,9 0 — 1 1 100
Nitratos 50 mg/l NO; - - - - 0 0 N.A
Nitritos 0,50 mg NO2/L <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100
Mercurio 1,0 ug/l Hg - - - - 0 0 N.A
Niquel 20 ug NilL <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100
Pesticidas Totais 0,50 ug/l - - - - 0 0 N.A
Selénio 20 ug/l Se - - - 0 0 N.A
Sodio 200 mg/l Na - - - - 0 0 N.A
Sulfatos 250 mg/l SO, - - - 0 0 N.A
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - - - - 0 0 N.A
Tetracloroeteno [l - - - 0 0 N.A
Tricloroeteno - pg/l - - - - 0 0 N.A
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/L 29 29 0 100% 1 1 -
Cloroférmio - pg/L 12 12 0 — 1 1 100
Bromoférmio — ug/L <3 <3 0 — 1 1 100
Bromodiclorometano — ug/L 10 10 0 — 1 1 100
Dibromoclorometano - ug/L 7 7 0 — 1 1 100
Dose Indicativa Total 0,10 mSv - - - - 0 0 N.A
Alfa total 010 (e ac Ba/l - - = 0 0

verificagdo)
R-total 1,0 (Nivel de verificagao ) Ba/l - - — 0 0
Radédo 500 Ba/L 1,5 1,5 0 100% 1 1 100
Notas:

N. D. - Nao Detectado.

N.A. - Ndo aplicavel. Parametro ndo determinado durante este trimestre.
L.Q. - Limite de Quantificagao

*0 V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando sdo utilizados métodos de desinfecdo que ndo gerem Cloratos e/ou Cloritos

(e.g. cloro gasoso).




J

Elaborado pelo CESAB em novembro de 2024

Compilacao dos parametros pesquisados durante o 3° trimestre de 2024, no
ponto de entrega Reservatério Casal Carrito, pelo no Municipio de Condeixa-
a-Nova.

Notas:

, Valor : - . N.° Andlises % N.° Analises | N.° Analises | % Analises
Parametro Paramétrico Unidades Minimo Maximo Superiores | Cumprimento Agendadas | Realizadas |Realizadas
(V.P.) aoV.P do V.P.
Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfetante residual — mg CI2/L 0,58 0,58 — — 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 26,5 e <9,5 E. Sorensen 7,1 7,1 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 puS/cm, a 20 °C 94,8 94,8 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCol/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Turvagéo 4 UNT 0,3 0,3 0 100 1 1 100%
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. - - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 ug Al/L <20 <20 0 100 1 1 100%
Amonio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 1 1 100%
[Antiménio 10 ug/l Sb - =
(Arsénio 10 ug/l As
Benzeno 1,0 ug/l - -
Benzo(a)pireno 0,010 ug/L <0,002 <0,002 0 100 1 1 100%
Boro 1,5 mg/l B - -
Bromatos 10 ug/l BrO;
Cadmio 5,0 ug/l Cd = =
Calcio — mg Ca/L 6,5 6,5 — — 1 1 100%
Carbono Organico Total - mg/l C - - - -
Cianetos 50 Mg/l CN
Cloretos 250 mg/l Cl - -
Cloritos 0,25%/0,70 mg CIO2/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Cloratos 0,25%/0,70 mg CIO3/L 0,021 0,021 0 100 1 1 100%
Chumbo 10 ug Pb/L <3,0 <3,0 0 100 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Crémio 50 ug Cr/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - -
Dureza total - mg CaCO3/L 26 26 - — 1 1 100%
Ferro 200 ug Fe/lL 24 24 0 100 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos <0,005 (Maior | <0,005 (Maior
Policiclicos (HAP): 0.10 HalL LQ) LQ) 0 100 ! !
Benzo(b)fluoranteno - Mg/l <0,005 <0,005 -- - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno - Hg/L <0,002 <0,002 -- - 1 1 100%
Benzo(ghi) perileno - Hg/L <0,004 <0,004 -- - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L <0,004 <0,004 -- - 1 1 100%
Magnésio — mg Mg/L 2,5 25 — — 1 1 100%
Manganés 50 ug Mn/L <10 <10 0 100 1 1 100%
Potéssio s/ alter. anormal mg K/L 1,5 1,5 — — 1 1 100%
Nitratos 50 mg/l NO; - -
Nitritos 0,50 mg NO2/L 0,025 0,025 0 100 1 1 100%
Mercurio 1,0 Hg/l Hg - -
Niquel 20 ug Ni/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 ug/l - -
Selénio 20 ug/l Se
Sodio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 mg/l SO,
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/l
Tetracloroeteno - ug/l - - - - -
Tricloroeteno - ug/l - - - - -
Trihalometanos - total (THM): 80 Hg/L 6 6 0 100 1 1 -
Cloroférmio - ug/L 3 3 == - 1 1 100%
Bromoférmio - ug/L <3 <3 == - 1 1 100%
Bromodiclorometano --- pg/L 3 3 -- - 1 1 100%
Dibromoclorometano --- pg/L <3 <3 -- - 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv
Alfa total 0,10 (Nivel de verificagao) Bq/l
R-total 1,0 (Nivel de verificagéo) Bq/l - - - -
Radao 500 Ba/L 1,3 1,3 0 100 1 1 100%

N. D. - Nao Detectado.
N.A. - Ndo aplicavel. Parametro ndo determinado durante este trimestre.
L.Q. - Limite de Quantificagao



J

Elaborado pelo CESAB em novembro de 2024

Compilacao dos parametros pesquisados durante o 3° trimestre de 2024, no
ponto de entrega Reservatério Serra de Janeanes, pelo no Municipio de

Condeixa-a-Nova.

Valor N.° Analises % - - -
o g . - - . . N.° Analises | N.° Analises | % Analises
Parametro Paramétrico Unidades Minimo Maximo Superiores | Cumprimento Agendad Realizad Realizad
(V.P.) 20 V.P do V.P. gendadas ealizadas [Realizadas|
Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfetante residual - mg CI2/L 0,13 0,32 - - 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 26,5 e <9,5 E. Sorensen 7,5 7,5 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 102 102 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Turvagcdo 4 UNT 0,26 0,26 0 100 1 1 100%
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. — — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 ug/L Al
Ambnio 0,50 mg/l NH,
Antimonio 10 ug/l Sb
Arsénio 10 ug/l As
Benzeno 1,0 ug/l
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l
Boro 1,5 mg/l B
Bromatos 10 ug/l BrOy
Cadmio 50 g/l Cd
Calcio - mg/l Ca
Carbono Organico Total - mg/l C — -
Cianetos 50 ug/l CN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 0,25%/0,70 mg/l CIO,
Cloratos 0,25*0,70 mg/l CIO;
Chumbo 10 ug/l Po
Cobre 2 mg/l Cu
Cromio 50 ug/l Cr
1,2-Dicloroetano 3,0 Hg/l
Dureza Total - mg/l CaCO,3 -
Ferro 200 ug/l Fe
Fluoretos 1,5 mg/l F
Hid 'ro’ca.rbonetos Aromiéticos 0,10 ugll .
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno - ug/l - - - -
Benzo(k)fluoranteno --- ug/l = = = =
Benzo(ghi) perileno --- ug/l - - --—- -
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ug/l - - — -
Magnésio - mg/l Mg - - -
Manganés 50 ug Mn/L <10 <10 0 100 1 1 100%
Potassio s/ alter. anormal mg K/IL
Nitratos 50 mg/l NO;
Nitritos 0,50 mg/I NO,
Mercurio 1,0 ug/l Hg
Niquel 20 g/l Ni
Oxidabilidade 5,0 mg/l O,
Pesticidas Totais 0,50 ug/l
Selénio 20 ug/l Se
Sodio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 mg/l SO,
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugll
Tetracloroeteno - ug/l - - -—- - -
Tricloroeteno - ug/l - - - - -
Trihalometanos - total (THM): 100_80 (ponto de ugll -
entrega)
Cloroférmio - ug/l - - - - -
Bromoformio - ug/l - - - - -
Bromodiclorometano - ug/l - - - - -
Dibromoclorometano - ug/l - - - - -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv
Alfa total 0,10 (Nivel de verificagao) Ba/l —
B-total 1,0 (Nivel de verificagdo) Ba/l — -
Radé&o 500 Ba/l
Notas:

N. D. - Nao Detectado.
N.A. - Ndo aplicavel. Parametro ndo determinado durante este trimestre.
L.Q. - Limite de Quantificagao
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| 3. INCUMPRIMENTOS |

Apresenta-se, em seguida, o “Mapa de Incumprimentos”, onde sdo indicados (caso existam)

os resultados que violaram o respetivo Valor Paramétrico definido no D.L. n.°© 69/2023.

Nesta avaliacao quando na coluna “Violacao” aparece a indicagao V.A., significa que foi
registada uma violacdo ao Valor Paramétrico fixado no D. L. n.° 69/2023. Quando na coluna
“Violacdo” aparece a indicagao V.R. significa que os valores definidos, para os parametros
Desinfetante Residual, N.° de Coldnias, Dureza Total, Calcio, Magnésio e Potdssio, indicados
como desejaveis no D. L. n.° 69/2023, foram ultrapassados.

Os Niveis de verificacdo impostos para os parametros Alfa total e Beta total quando

ultrapassados sdao, de igual modo, apresentados na coluna “Violagao” com a indicacao V.R..

Sera enviado por correio eletrénico, um ficheiro IDQA, retirado do portal do ERSAR, onde
poderao ser visualizados todos os incumprimentos registados.

No referido ficheiro, também, estdao apresentados os locais de amostragem onde foi possivel
realizar as colheitas e os locais previstos inicialmente no PCQA.

A legislagao no artigo n.° 21 refere que as Entidades Gestoras devem avaliar se o local onde
a amostra foi recolhida é de igual modo representativo da area da zona de amostragem que
se pretende controlar. Se tal ndo for o caso a Entidade Gestora devera proceder a alteracao

do ponto de amostragem no Portal da ERSAR.

| 3.1 INDICAGCAO DAS COMUNICAGCOES DOS INCUMPRIMENTOS. |

Relembra-se que segundo o artigo n.© 22, a Entidade Gestora deve comunicar de forma

auditavel, a Autoridade de Salde e a ERSAR os incumprimentos até ao fim do dia util seguinte

aquele em gue teve conhecimento da sua ocorréncia.

Durante este trimestre nao foram registados incumprimentos.
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Mapa de Incumprimentos
Periodo de 01/07/2024 a 30/09/2024 (Data de Colheita)
Cliente: Municipio de Condeixa-a-Nova

Tipo de Amostra: Aguas de Consumo Humano

Area: Alcabideque/Ega

Dt Col./Emis. Boletim  Ponto de Amostragem Parametro V.R. V.A. Resultado Violacéo
02/07/2024 05/07/2024 26901 Bruscos-Residéncia Doce Viver (Lar) Cloro Residual Livre - - 0,10 mg CI2/L V.R.
16/07/2024 26/07/2024 29395 Condeixa-Lar da St® Casa da Cloro Residual Livre - - 0,89 mg Cl2/L V.R.
Misericérdia

20/08/2024 22/08/2024 35036 Condeixa-Area de servigo para Cloro Residual Livre - - 0,78 mg CI2/L V.R.
Auto-Caravanas

17/09/2024 11/10/2024 39672 Condeixa-Café do Poros Cloro Residual Livre - - 1,0 mg CI2/L V.R.

Total de Parametros da Area: 109

Area: Reservatdrio Casal Carrito

| Dt Col./Emis. Boletim Ponto de Amostragem Parametro V.R. V.A. Resultado Violacao |
Nao ocorreram Vio|agﬁes Total de Parametros da Area: 40

Area: Reservatério Serra de Janeanes

| Dt Col./Emis. Boletim Ponto de Amostragem Parametro V.R. V.A. Resultado Violacao |

02/07/2024 11/07/2024 26903 Reservatorio Serra de Janeanes Cloro Residual Livre --- - 0,13 mg CI2/L V.R.

Total de Parametros da Area: 15

Total de Parametros do Cliente: 164

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra Total de Clientes: 1
V.A. - Valores Admissiveis de acordo com o Tipo de Amostra Total de Areas: 3
Total de Pontos: 15

Total de Parametros: 164

30/10/2024

Pagina: 1/1
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4. COMENTARIO TECNICO DOS RESULTADOS

Tal como referido anteriormente durante este trimestre nao foram registados

incumprimentos.

Em relacdo aos valores indicados como desejaveis ou recomendados, Dureza Total,
Magnésio, Calcio, Potassio, Desinfetante Residual e NUumero de coldnias, ha a referir que das
12 determinacdes efetuadas ao cloro residual livre, no abastecimento em baixa, foram
contabilizadas 9 amostras com valores proximos da gama referida na legislacao 0,2_0,6 mg
Cly/L.

O CESAB coloca-se a disposicao para a colaboracao que entenderem necessaria.

Mealhada, 4 de novembro de 2024
%79\,&.\\"/1 O()éﬂ
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F Cesab
W Ceatro de Sankos 50 Ambents

Resumo dos parametros pesquisados no ponto de entrega: Reservatério Casal Carrito

3.° TRIMESTRE 2024
01 de julho a 30 de

setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.°69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

periodicas na torneira do

s N.° Analises % - o o
- Valor Paramétrico . - L. . . N.° Ar N.° An % Ar
Parametro Unidades Minimo Maximo Superiores ao| Cumprimento . .
(V.P.) Agendadas | Realizadas |Realizadas
V.P do V.P.

Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfetante residual - mg CI2/L 0,58 0,58 - - 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 26,5 e 9,5 E. Sorensen 71 7.1 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 94,8 94,8 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Turvacéo 4 UNT 0,3 0,3 0 100 1 1 100%
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. - - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 ug Al/L <20 <20 0 100 1 1 100%
Amonio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 1 1 100%
Antiménio 10 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As
Benzeno 1,0 ug/l - -
Benzo(a)pireno 0,010 ug/L <0,002 <0,002 0 100 1 1 100%
Boro 1,5 mg/l B - -
Bromatos 10 pg/l BrOs
Cédmio 5,0 ug/l Cd - -
Calcio - mg Cal/L 6,5 6,5 - - 1 1 100%
Carbono Organico Total - mg/l C = = o
Cianetos 50 ug/l CN
Cloretos 250 mg/l Cl = =
Cloritos 0,25%/0,70 mg CIO2/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Cloratos 0,25%/0,70 mg CIO3/L 0,021 0,021 0 100 1 1 100%
Chumbo 10 ug Pb/L <3,0 <3,0 0 100 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Crémio 50 ug Cr/lL <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l = =
Dureza total -—- mg CaCO3/L 26 26 -—- —-- 1 1 100%
Ferro 200 ug Fe/lL 24 24 0 100 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos <0,005 (Maior | <0,005 (Maior
Policiclicos (HAP): 0.10 HglL LQ) LQ) 0 100 ! !
Benzo(b)fluoranteno ug/L <0,005 <0,005 - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno ug/L <0,002 <0,002 - 1 1 100%
Benzo(ghi) perileno ug/L <0,004 <0,004 - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L <0,004 <0,004 - 1 1 100%
Magnésio - mg Mg/L 2,5 2,5 - - 1 1 100%
Manganés 50 ug Mn/L <10 <10 0 100 1 1 100%
Potassio s/ alter. anormal mg K/L 1,5 1,5 -—- —-- 1 1 100%
Nitratos 50 mg/l NO - -
Nitritos 0,50 mg NO2/L 0,025 0,025 0 100 1 1 100%
Mercurio 1,0 ug/l Hg - -
Niguel 20 ug Ni/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 ug/l - -
Selénio 20 ug/l Se
Sédio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 mg/l SO,
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l
Tetracloroeteno ug/l - -
Tricloroeteno ug/l - -
Trihalometanos - total (THM): 80 ug/L 6 6 0 100 1 1 ---
Cloroférmio - pa/L 3 3 --- - 1 1 100%
Bromoférmio pa/L <3 <3 - 1 1 100%
Bromodiclorometano ug/L 3 3 - 1 1 100%
Dibromoclorometano ug/L <3 <3 - 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv
Alfa total 0,10 (Nivel de verificagao) Bq/l
B-total 1,0 (Nivel de verificagéo) Ba/l - - - -
Radéo 500 Ba/L 1,3 1,3 0 100 1 1 100%

Informagao complementar relativa a averiguagéo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislagdo em vigor.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo

N.D._Nao Detectado

*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando séo utilizados métodos de desinfegdo que ndo gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).




Elaborado pelo CESAB em novembro de 2024

r Cesab

Resumo dos parametros pesquisados no ponto de entrega: Reservatorio Serra de Janeanes

3.° TRIMESTRE 2024
01 de julho a 30 de
setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.°69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

periodicas na torneira do

- Valor Paramétrico . - - N Ar\allses o/.o N.° Analises | N.° Anadlises | % Analises
Parametro Unidades Minimo Maximo Superiores ao| Cumprimento . .
(V.P.) Agendadas | Realizadas |Realizadas
V.P do V.P.
Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfetante residual - mg CI2/L 0,13 0,32 - - 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH >6,5e <9,5 E. Sorensen 75 75 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 102 102 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Turvacéo 4 UNT 0,26 0,26 0 100 1 1 100%
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. — - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - -
Aluminio 200 pg/L Al - -
Amonio 0,50 mg/l NH, - B
Antiménio 10 ug/l Sb - -
Arsénio 10 pg/l As - -
Benzeno 1,0 ug/l - -
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l - -
Boro 1,5 mg/l B - -
Bromatos 10 Mg/l BrO3 - -
Cadmio 5,0 pg/l Cd - -
Calcio - mg/l Ca - - - - -
Carbono Organico Total - mg/l C - - - - -
Cianetos 50 pg/l CN - -
Cloretos 250 mg/l Cl - -
Cloritos 0,25*/0,70 mg/l ClO, B B
Cloratos 0,25*/0,70 mg/l ClO; B B
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2 mg/l Cu - -
Cromio 50 ug/l Cr - -
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - -
Dureza Total mg/l CaCOs B B - -
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoretos 1,5 mg/l F - -
Hid.ro.ca.rbonetos Aromaéticos 0,10 ugil _ ~
Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno - ug/l = o — -
Benzo(k)fluoranteno --- ug/l - - - -
Benzo(ghi) perileno - VeIl - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l - - - -
Magnésio mg/l Mg = = =
Manganés 50 ug Mn/L <10 <10 0 100 1 1 100%
Potassio s/ alter. anormal mg K/L = -
Nitratos 50 mg/l NO = B
Nitritos 0,50 mg/l NO, = B
Mercurio 1,0 ug/l Hg - -
Niquel 20 g/l Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, - -
Pesticidas Totais 0,50 ug/l - -
Selénio 20 ug/l Se - -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfatos 250 mg/l SO, - B
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - -
Tetracloroeteno ug/l - - - - -
Tricloroeteno ug/l - - - - -
Trihalometanos - total (THM): 100_80 (ponto de ugll - -
entrega)
Cloroférmio - ug/l - - -— - -
Bromoférmio - ug/l - - -— - -
Bromodiclorometano - ug/l - - -— - -
Dibromoclorometano - ug/l - - -— - -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv -
Alfa total 0,10 (Nivel de verificagéo) Ba/l - - -
R-total 1,0 (Nivel de verificagao) Bq/l - B -
Radao 500 Bq/l - -

Informagéo complementar relativa a averiguacéo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislagéo em vigor.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo

N.D._Néao Detectado

*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando séo utilizados métodos de desinfe¢cdo que ndo gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).




Elaborado pelo CESAB em novembro de 2024

l' Cesab
W Caciro ds Sankcos o

3.° TRIMESTRE 2024
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Alcabideque/Ega 01 de julho a 30 de
setembro
Em conformidade com o Decreto-Lei n.°69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagcdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
v N.° Analises % N.° N.° -
A Valor Paramétrico . - . . . s s % Andlises
Parametro (V.P) Unidades Minimo Maximo Superiores ao| Cumprimento | Analises Analises Realizadas
o V.P do V.P. Agendadas | Realizadas

Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 12 12 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 12 12 100%
Desinfetante residual - mg Cl2/L 0,10 1,0 - - 12 12 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 5 5 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 5 5 100%
pH 26,5 e <9,5 E. Sorensen 6,9 8,1 0 100 5 5 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 91,9 113 0 100 5 5 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5,0 <5,0 0 100 5 5 100%
Turvacdo 4 UNT 0,23 0,35 0 100 5 5 100%
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100 5 5 100%
Numero de coldnias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. - - 5 5 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 ug Al/L 84 84 0 100 1 1 100%
Amonio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 1 1 100%
Antimoénio 10 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/L <0,002 <0,002 0 100 1 1 100%
Boro 1,5 mg/l B - -
Bromatos 10 Hg/l BrO3
Cadmio 5,0 pg/l Cd - -
Calcio - mg Cal/L 13 13 - - 1 1 100%
Carbono Organico Total -— mg/l C = = =
Cianetos 50 pg/l CN
Cloretos 250 mg/I Cl = -
Cloritos 0,25*/0,70 mg CIO2/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Cloratos 0,25%/0,70 mg CIO3/L 0,16 0,16 0 100 1 1 100%
Chumbo 10 ug Pb/L <3,0 <3,0 0 100 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Crémio 50 ug Cr/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 pg/l = =
Dureza total — mg CaCO3/L 42 42 — — 1 1 100%
Ferro 200 ug FelL 16 16 0 100 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos <0,005 (Maior | <0,005 (Maior
Policiclicos (HAP): 0,10 Hg/L LQ) LQ) 0 100 ! !
Benzo(b)fluoranteno - pg/L <0,005 <0,005 - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno - Hg/L <0,002 <0,002 - 1 1 100%
Benzo(ghi) perileno - pg/L <0,004 <0,004 - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L <0,004 <0,004 - 1 1 100%
Magnésio - mg Mg/L 24 24 - - 1 1 100%
Manganés 50 ug Mn/L <10 <10 0 100 5 5 100%
Potassio s/ alter. anormal mg K/L 1,9 1,9 -—- -—- 1 1 100%
Nitratos 50 mg/l NO3 - -
Nitritos 0,50 mg NO2/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Mercurio 1,0 ug/l Hg - -
Niquel 20 ug Ni/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 pg/l - -
Selénio 20 ug/l Se
Sédio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 mg/l SO,
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgll
Tetracloroeteno - pg/l - - —- -
Tricloroeteno - pg/l - - - - -
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/L 29 29 0 100 1 1 -—-
Cloroférmio - pg/L 12 12 - - 1 1 100%
Bromoférmio = ug/L <3 <3 -—- 1 1 100%
Bromodiclorometano - pg/L 10 10 - 1 1 100%
Dibromoclorometano = ug/L 7 7 -—- 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv
Alfa total 0,10 (Nivel de verificagéo) Ba/l
R-total 1,0 (Nivel de verificagdo) Bq/l - - - -
Radéao 500 Bg/L 1,5 1,5 0 100 1 1 100%

Informagéo complementar relativa a averiguagao das situagées de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislacdo em vigor.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Né&o Detectado

*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando sao utilizados métodos de desinfe¢gdo que ndo gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).




